
                Beregning af vandspild og El forbrug pr. m3… 

                  1013 interessenter,1250 Bolig enheder 

Beregning af vandspild i m3 og procent 

Indvundet jf. Hovedmåler 115548,00 

Skyllevand til filtre+ brandvand 3291,50 

Udpumpet til forbrugere 112256,50 

Leveret mængde jf. forbrugsmålere 111078,00 

Spild = Oppumpet - Udpumpet 1178,50 

Spild i pct. = Spild/udpumpet * 100 1,04 

Beregning af El pr. m3   

Anvendt EL i kWh 62384 

Anvendt KWh pr. m3 0,54 

 


